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OVLÁDÁNÍ POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNY MF200/MF400/FP400

HLÁŠENÍ POŽÁRU (Na ústředně svítí červená LED)

Postup: 
Zjistěte příčinu požáru.

RESETujte ústřednu.

RESET (zpětné nastavení)

Vstoupit do režimu „supervisor“ (stiskněte 2-1-1-3)

Stiskněte tlačítko „RESET“ (4)


VYPNUTÍ ZÓNY

Vstoupit do režimu „supervisor“ (stiskněte 2-1-1-3)

Stiskněte tlačítko 1, až se rozsvítí  LED „disable – vypnutí“ a bliká led u zóny 1

Tlačítkem „3“ vyberete požadovanou zónu


TEST ZÓNY

Vstoupit do režimu „supervisor“ (stiskněte 2-1-1-3)

Stiskněte tlačítko 1, až se rozsvítí LED „TEST“ a bliká led u zóny 1

Tlačítkem „3“ vyberete požadovanou zónu

